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A NAT dltal NAT-1-1110/2014 szédmon akkreditalt vizsgdlélaboratérium

Projektszam: M1-C188X-10732-2016/1

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A termék(ek) és/vagy Silent Basic panel laboratériumi léghanggatlas vizsgalata
vizsgalat megnevezése:

Kérelmezd: TechFoam Hungary Kft.
H-8200 Veszprém, Lészergydri Ot 6.

A vizsgalati szabvany(ok) MSZ EN 1SO 10140-2:2011

megnevezése: Akusztika. Epiiletelemek hangszigetelésének laboratériumi
vizsgalata. 2. rész: A léghangszigetelés vizsgalata

A vizsgalat helye: Szerkezetvizsgalo Egység
H-2000 Szentendre, Dézsa Gyoérgy Gt 26. O épiilet

2016. december 12.

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgdlt egyedre vonatkoznak.
A vizsgalati jegyz6kdnyv a laboratdrium irdsbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedeimében masolhaté.
A jegyz6konyv 4 db szdmozott oldalt és 1 db mellékletet tartalmaz.
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1. ADATOK
Megbizé: TechFoam Hungary Kft.
H-8200 Veszprém, Ldszergyari Gt 6.
A megbizé Ugyintézéje: Badi Vilmos
lgyvezetd, szakértd
A megrendelés datuma: 2016. oktober 24.
A vizsgalt kezet : v e 3 2
wizsed s’zer eze Silent Basic fantdzianev({ hangszigetel& panel
megnevezése:

2. VIZSGALATOK

A léghangszigetelés vizsgalatok az MSZ EN 1SO 10140-2:2011 szdmu szabvény alapjan torténtek. A
sulyozott hangszigetelési jellemz&k meghatdrozdsa az MSZ EN ISO 717-1:2013 szerint tértént.

A vizsgalatok megfelelnek az MSZ EN ISO 10140-1:2011, MSZ EN I1SO 10140-1:2010/A1:2012 és
MSZ EN ISO 10140-1:2010/A2:2014 szamu, a sajatos termékek laboratériumi léghangszigetelésére
vonatkozo szabvanyoknak, valamint az MSZ EN 1SO 10140-4:2011 vizsgélati eljdrdsokra vonatkozé
szabvanynak. A laboratérium és a jelen vizsgdlatok soran alkalmazott mérém(szerek megfelelnek
az MSZ EN I1SO 10140-5:2011 és az MSZ EN ISO 10140-5:2010/A1:2014 szamui, a
vizsgdldhelyiségekre és a mérSberendezésekre vonatkozé eléirdsoknak.

A hatarold épiletszerkezetek hangszigetelési kovetelményeit Magyarorszdgon az MSZ
15601:2007 szabvany adja meg. Mas orszagok szintén a sajat kovetelményeit, szabvdnyait
alkalmazza (pl. DIN 4109).

A mintdkat a kérelmezd szallitotta le és épitette be.

A prébatest adatait, jellemzdit és a vizsgdlatok eredményeit a mellékelt vizsgélati lap tartalmazza.
A vizsgalathoz hasznalt m(iszerek a kbvetkez&k voltak:

e Briel&Kjaer PULSE 3160A042 LAN-XI mérérendszer
e Briuel&Kjaer 4190 mikrofon

e Briiel&Kjaer 2669 mikrofon elGerdsité

e RION NC73 akusztikai kalibrator

e DS600 teljesitményerdsitd

e TOA F-505G hangsugarzo

Projektszam: M1-C188X-10732-2016/1
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A léghangszigetelés vizsgalat az EMI Nonprofit Kft. Szerkezetvizsgalé Laboratériumaban (H-2000
Szentendre, Ddzsa Gyorgy Ut 26. O épllet) késziilt. A Laboratdrium vizsgaldhelyiségeinek az
elrendezése az alabbi abran lathato.
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3. EREDMENYEK

A Silent Basic hangszigetelS panel

sulyozott laboratdriumi léghanggatlasi szama (1. melléklet):

R. (C; C,) = 37 (-2; -5) dB.

A vizsgalatok részletes adatait, valamint a vizsgalati eredményeket a mellékelt vizsgdlati lap
tartalmazza. A vizsgdlati eredmények csak az adott szerkezet |éghangszigetelési képességét
jellemzik. A panel pontos rétegrendjét, felépitését és anyaghasznalatdt a Megbizé az EMI
Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsatotta, de azt, mint lizemi titkot jelen jegyz6kényvben nem
kozoljuk.

4. NYILATKOZAT

A vizsgalati jegyz6konyv a laboratdrium irasbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében
masolhato.

5. MELLEKLETEK

1. melléklet: léghanggatlas vizsgélati lap
Budapest, 2016. december 12.

A vizsgalatot végezte és a jegyz6konyvet
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I E m I Szerkezetvizsgdlé Laboratdrium BrDjc e 1. melléklet
H-1113 Budapest, Didszegi Gt 37. MI-CL88X-10732-2006/1
Laboratériumi
Vizsgalt szerkezet: LEGHANGSZIGETELES

Silent Basic hangszigeteld panel

vizsgalat az MSZ EN 1SO 10140-2:2011 szabvany

szerint

A vizsgalt szerkezetre és a vizsgalat koriilményeire vonatkozo rajzok és adatok:

SILENT BASIC

Méret: 1000x1500x54 mm
Témeg: 28,3 kg
Rétegrend:
1,5 mm vastag acéllemez
50 mm vastag szdlas hangelnyel anyag
0,5 mm vastag, 33%-ban perfordlt fémlemez

Meghbfzd: ‘ o
TechFoam Hungary Kft. - illesztett vonatkoztatasi gorbe
H-8200 Veszprém, L&szergyari it 6. —=—yvizsgalt szerkezet |éghanggatlésa
70
60
Vizsgalt szerkezet fellilete: 1,00 x 1,50 m
. ¥ 5 . 2 —_
Vizsgalt szerkezet témege: 18,9 kg/m e r>
ezh
Vizsgélat helye: @ 5 LA
EMI Nonprofit Kft. c /f
Szerkezetvizsgdld Laboratdrium & /
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e térfogata: 66,2 m3 2 40
o hémérséklete: 20 -C = A
e relativ nedvességtartalma: 53 % % / /
e statikus nyomas: 101,15 kPa -
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Mérdhelyiség2
e térfogata: 51,6 m3 J ///
e hémérséklete: 21 «C W
e relativ nedvességtartalma: 51 % 20 tall
e statikus nyomas: 101,42 kPa SR8E83L8SI88R3888R38
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fsavkozep - rekvencia, f[Hz]
Vizsgalat id6pontja: -
2016. december 5. Ertékelés az MSZ EN ISO 717-1:2000 szerint:
Rw (C; Cy) =37 (-2; -5) dB
f[Hz] | 200 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500| 3150 | 4000 | 5000
R[dB] | 23,3 | 206 | 21,5 | 23,8 | 25,0 | 27,2 | 29,7 | 32,8 | 34,7 | 38,1 | 41,4 | 43,4 | 46,3 | 48,5 | 50,1 | 51,5 | 53,9 | 54,5




